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国家环境保护总局

公 告

２００７年 第 ４９号

为贯彻执行 《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，促进科技进步，提高污

染源自动监控管理水平，现批准 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》（试行）等七项标

准为国家环境保护行业标准，并予发布。

标准名称、编号如下：

一、环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范 （试行）（ＨＪ ／ Ｔ ３５２—２００７）
二、固定污染源烟气排放连续监测技术规范 （试行）（ＨＪ ／ Ｔ ７５—２００７）
三、固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法 （试行）（ＨＪ ／ Ｔ ７６—２００７）
四、水污染源在线监测系统安装技术规范 （试行）（ＨＪ ／ Ｔ ３５３—２００７）
五、水污染源在线监测系统验收技术规范 （试行）（ＨＪ ／ Ｔ ３５４—２００７）
六、水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 （试行）（ＨＪ ／ Ｔ ３５５—２００７）
七、水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范 （试行）（ＨＪ ／ Ｔ ３５６—２００７）
以上标准为指导性标准，自 ２００７ 年 ８ 月 １ 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可

在国家环保总局网站 （ｗｗｗ ． ｓｅｐａ ． ｇｏｖ ． ｃｎ ／ ｔｅｃｈ ／ ｈｊｂｚ ／ ｂｚｗｂ）查询。
自以上标准实施之日起，下列标准废止：

一、火电厂烟气排放连续监测技术规范 （ＨＪ ／ Ｔ ７５—２００１）
二、固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法 （ＨＪ ／ Ｔ ７６—２００１）
特此公告。

２００７ 年 ７ 月 １２ 日

ＨＪ ／ Ｔ ３５３ ２００７

ⅰ



目 次

前言 ⅳ…………………………………………………………………………………………………………

１ 适用范围 １…………………………………………………………………………………………………

２ 规范性引用文件 １…………………………………………………………………………………………

３ 术语和定义 １………………………………………………………………………………………………

４ 仪器设备主要技术指标 ２…………………………………………………………………………………

５ 监测站房与仪器设备安装技术要求 ７……………………………………………………………………

６ 调试 ８………………………………………………………………………………………………………

７ 试运行 ８……………………………………………………………………………………………………

ＨＪ ／ Ｔ ３５３ ２００７

ⅲ



前 言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》和 《中华人民共和国水污染防治法》，实施污染源污染物

排放总量监测，规范水污染源在线监测系统的安装技术要求，制定本标准。

本标准规定了水污染源在线监测系统中仪器设备的主要技术指标和安装技术要求，监测站房建设

的技术要求，仪器设备的调试和试运行技术要求。

本标准适用于安装于水污染源的化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ）水质在线自动监测仪、总有机碳 （ＴＯＣ）
水质自动分析仪、紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析
仪、ｐＨ水质自动分析仪、温度计、流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪的设备选型、安装、
调试、试运行和监测站房的建设。

本标准为首次发布。

本标准为指导性标准。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：上海市环境监测中心。

本标准国家环境保护总局 ２００７ 年 ７ 月 １２ 日批准。
本标准自 ２００７ 年 ８ 月 １ 日起实施。
本标准由国家环境保护总局解释。
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水污染源在线监测系统安装技术规范

１ 适用范围

１１ 本标准规定了水污染源在线监测系统中仪器设备的主要技术指标和安装技术要求，监测站房建

设的技术要求，仪器设备的调试和试运行技术要求。

１２ 本标准适用于安装于水污染源的化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ）水质在线自动监测仪、总有机碳 （ＴＯＣ）
水质自动分析仪、紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析
仪、ｐＨ水质自动分析仪、温度计、流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪的设备选型、安装、
调试、试运行和监测站房的建设。

２ 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

ＧＢ １１９１４ 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

ＧＢ ５００９３ 自动化仪表工程施工及验收规范

ＧＢ ５０１６８ 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

ＨＢＣ ６—２００１ 环境保护产品认定技术要求 化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ）水质在线自动监测仪

ＨＪ ／ Ｔ １５ 超声波明渠污水流量计

ＨＪ ／ Ｔ ７０ 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法

ＨＪ ／ Ｔ ９６—２００３ ｐＨ水质自动分析仪技术要求

ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３ 氨氮水质自动分析仪技术要求

ＨＪ ／ Ｔ １０３—２００３ 总磷水质自动分析仪技术要求

ＨＪ ／ Ｔ １０４—２００３ 总有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪技术要求

ＨＪ ／ Ｔ １９１—２００５ 紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪技术要求

ＨＪ ／ Ｔ ２１２ 污染源在线自动监控 （监测）系统数据传输标准

ＪＢ ／ Ｔ ９２４８ 电磁流量计

ＺＢＹ １２０ 工业自动化仪表工作条件 温度、湿度和大气压力

３ 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３１
水污染源在线监测仪器

指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ）在线自动监测仪、总
有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪、紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪、ｐＨ 水质自动分析仪、氨氮
水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数

据采集传输仪等仪器、仪表。

３２
水污染源在线监测系统

本标准所称的水污染源在线监测系统由水污染源在线监测站房和水污染源在线监测仪器组成。

１
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３３
超声波明渠污水流量计

用于测量明渠出流及不充满管道的各类污水流量的设备，采用超声波发射波和反射波的时间差测

量标准化计量堰 （槽）内的水位，通过变送器用 ＩＳＯ流量标准计算法换算成流量。
３４

电磁流量计

利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。

３５
水质自动采样器

一种污水取样装置，具有智能控制器、采样泵、采样瓶和分样转臂，可以设定程序，按照时间、

流量或外部触发命令采集单独或混合样品。

３６
数据采集传输仪

采集各种类型监控仪器仪表的数据、完成数据存储及与上位机数据通信传输功能的工控机、嵌入

式计算机、嵌入式可编程自动控制器 （ＰＡＣ）或可编程控制器等。
３７

平均无故障连续运行时间

指水污染源在线监测仪器在校验期间的总运行时间 （ｈ）与发生故障次数 （次）的比值，单位：

ｈ ／次。
３８

零点漂移

采用零点校正液为试样连续测试，水污染源在线监测仪器的指示值在一定时间内变化的幅度。

３９
量程漂移

采用量程校正液为试样连续测试，相对于水污染源在线监测仪器的测定量程，仪器指示值在一定

时间内变化的幅度。

４ 仪器设备主要技术指标

４１ 一般要求

４１  １ 工作电压和频率

工作电压为单相（２２０ ± ２０）Ｖ，频率为（５０ ± ０ ５）Ｈｚ。
４１  ２ 通信协议

支持 ＲＳ２３２、ＲＳ４８５ 协议，具体要求按照 ＨＪ ／ Ｔ ２１２ 规定。
４１  ３ 相关认证要求

应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书或生产许可证。

应通过国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测。

４１  ４ 基本功能要求

应具有时间设定、校对、显示功能。

应具有自动零点、量程校正功能。

应具有测试数据显示、存储和输出功能。

意外断电且再度上电时，应能自动排出系统内残存的试样、试剂等，并自动清洗，自动复位到重

新开始测定的状态。

应具有故障报警、显示和诊断功能，并具有自动保护功能，并且能够将故障报警信号输出到远程

２
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控制网。

应具有限值报警和报警信号输出功能。

应具有接收远程控制网的外部触发命令、启动分析等操作的功能。

对于总有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪，应具有将 ＴＯＣ 数据自动换算成 ＣＯＤＣｒ，并显示和输出数
据的功能。

对于紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪，应具有将检测结果自动换算成 ＣＯＤＣｒ，并显示和输出
数据的功能。

对于排放水质不稳定的水污染源，不宜使用总有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪或紫外 （ＵＶ）吸收
水质自动在线监测仪。

对于排放高氯废水 （氯离子质量浓度大于 １ ０００ ｍｇ ／ Ｌ）的水污染源，不宜使用化学需氧量
（ＣＯＤＣｒ）水质在线自动监测仪。

４２ 化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ）水质在线自动监测仪
４２  １ 方法原理

在酸性条件下，将水样中有机物和无机还原性物质用重铬酸钾氧化的方法，检测方法有光度法、

化学滴定法、库仑滴定法等。如果使用其他方法原理的化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ）水质在线自动监测仪，
其各项性能指标应满足本标准的相关要求。

４２  ２ 测定范围

２０ ～ ２ ０００ ｍｇ ／ Ｌ，可扩充。

４２  ３ 性能要求

实际水样比对试验 ８０％相对误差值应满足表 １的要求，其他各项性能指标应满足 ＨＢＣ ６—２００１要求。

表 １ 化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ）水质在线自动监测仪实际水样比对试验

ＣＯＤＣｒ值 相 对 误 差

ＣＯＤＣｒ ＜ ３０ ｍｇ ／ Ｌ ± １０％（用接近实际水样质量浓度的低质量浓度质控样替代实际水样进行试验）

３０ ｍｇ ／ Ｌ≤ＣＯＤＣｒ ＜ ６０ ｍｇ ／ Ｌ ± ３０％

６０ ｍｇ ／ Ｌ≤ＣＯＤＣｒ ＜ １００ ｍｇ ／ Ｌ ± ２０％

ＣＯＤＣｒ≥１００ ｍｇ ／ Ｌ ± １５％

４３ 总有机碳（ＴＯＣ）水质自动分析仪
４３  １ 方法原理

干式氧化原理：填充铂系、钴系等催化剂的燃烧管保持在 ６８０ ～ １ ０００ ℃，将由载气导入的试样中
的 ＴＯＣ燃烧氧化。干式氧化反应器常采用的方式有两种，一种是将载气连续通入燃烧管，另一种是
将燃烧管关闭一定时间，在停止通入载气的状态下，将试样中的 ＴＯＣ燃烧氧化。

湿式氧化原理：指向试样中加入过硫酸钾等氧化剂，采用紫外线照射等方式施加外部能量将试样

中的 ＴＯＣ氧化。

４３  ２ 检测方法

非分散红外吸收法。

４３  ３ 测定范围

２ ～ １ ０００ｍｇ ／ Ｌ，可扩充。
４３  ４ 性能要求

实际水样比对试验按 ＨＢＣ ６—２００１ 的 ８ ４ ５ 条试验方法，以总有机碳（ＴＯＣ）水质自动分析仪与
ＧＢ １１９１４方法（高氯废水采用 ＨＪ ／ Ｔ ７０ 方法）做实际水样比对试验，总有机碳（ＴＯＣ）水质自动分析仪测
定结果换算得到的 ＣＯＤＣｒ质量浓度值与 ＧＢ １１９１４（或 ＨＪ ／ Ｔ ７０）方法测得的 ＣＯＤＣｒ质量浓度值间的 ８０％相

３
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对误差值应满足表 １ 的要求。
其他各项性能指标应满足 ＨＪ ／ Ｔ １０４ 要求。

４４ 紫外（ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪

４４  １ 方法原理

单波长 ＵＶ仪：以单波长 ２５４ ｎｍ作为检测光直接透过水样进行检测的 ＵＶ仪。
多波长 ＵＶ仪：在紫外光谱区内以多个紫外波长作为检测光源的 ＵＶ仪。
扫描型 ＵＶ仪：对水样进行可见和紫外区域扫描的 ＵＶ仪。

４４  ２ 测定范围

标准溶液浓度与换算成 １ｍ 光程的吸光度呈线性的范围。最小测定范围为 ０ ～ ２０ ｍ － １，最高测定
范围可达 ０ ～ ２５０ ｍ － １或更高。
４４  ３ 性能要求

实际水样比对试验按 ＨＢＣ ６—２００１ 的 ８ ４ ５ 条试验方法，以紫外（ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪与
ＧＢ １１９１４方法（高氯废水采用 ＨＪ ／ Ｔ ７０ 方法）做实际水样比对试验，紫外（ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪
测定结果换算得到的 ＣＯＤＣｒ质量浓度值与按 ＧＢ １１９１４（或 ＨＪ ／ Ｔ ７０）方法测得的 ＣＯＤＣｒ质量浓度值间的
８０％相对误差值应满足表 １ 的要求。

其他各项性能指标应满足 ＨＪ ／ Ｔ １９１ 要求。
４５ 氨氮水质自动分析仪

４５  １ 方法原理（气敏电极法、光度法）

气敏电极法：采用氨气敏复合电极，在碱性条件下，水中氨气通过电极膜后对电极内液体 ｐＨ 值
的变化进行测量，以标准电流信号输出。

光度法：在水样中加入能与氨离子产生显色反应的化学试剂，利用分光光度计分析得出氨氮质量

浓度。

使用其他方法原理的氨氮水质自动分析仪，其各项性能指标也应满足本标准的相关要求。

４５  ２ 测定范围

测量最小范围：（１）电极法为 ０ ０５ ～ １００ ｍｇ ／ Ｌ；
（２）光度法为 ０ ０５ ～ ５０ ｍｇ ／ Ｌ。

４５  ３ 性能要求

光度法零点漂移应不大于 ± ５％，电极法和光度法的实际水样比对试验 ８０％相对误差值应不大于
± １５％，其他各项性能指标应满足 ＨＪ ／ Ｔ １０１ 要求。

４６ 总磷水质自动分析仪

４６  １ 方法原理

将水样用过硫酸钾氧化分解后，用钼锑抗分光光度法测定。氧化分解方式主要有三种：水样在

１２０℃，加热分解 ３０ ｍｉｎ；水样在 １２０℃以下紫外分解；水样在 １００℃以下氧化电分解。
使用其他方法原理的总磷水质自动分析仪，其各项性能指标也应满足本标准的相关要求。

４６  ２ 测定范围

测定最小范围：０ ～ ５０ ｍｇ ／ Ｌ。
４６  ３ 性能要求

实际水样比对试验 ８０％相对误差值应不大于 ± １５％，其他各项性能指标应满足 ＨＪ ／ Ｔ １０３ 要求。

４７ ｐＨ 水质自动分析仪

４７  １ 测定原理
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玻璃电极法。

４７  ２ 测量范围

测量最小范围：ｐＨ ２ ～ １２ （０ ～ ４０℃）。
４７  ３ 性能要求

实际水样比对试验 ８０％绝对误差值应不大于 ± ０ ５ ｐＨ，其他各项性能指标应满足 ＨＪ ／ Ｔ ９６ 要求。
４８ 温度计

４８  １ 方法原理

铂电阻或热电偶测量法。

４８  ２ 测量范围

０ ～ １００℃，精度 ０ １℃。
４８  ３ 安装方式

插入式。

４９ 流量计

４９  １ 流量计是指用于测定污水排放流量的仪器，一般宜采用超声波明渠污水流量计或管道式电磁

流量计。使用其他测量方式的流量计，其各项性能指标也应满足本标准的相关要求。

４９  ２ 超声波明渠污水流量计

４９  ２  １ 方法原理

用超声波发射波和反射波的时间差测量标准化计量堰（槽）内的水位，通过变送器用 ＩＳＯ 流量标准
计算法换算成流量。

４９  ２  ２ 性能要求

各项性能指标应满足 ＨＪ ／ Ｔ １５ 规定的要求。
４９  ３ 管道式电磁流量计

４９  ３  １ 方法原理

与管道连接，根据法拉第电磁感应原理测得流速。

４９  ３  ２ 性能要求

各项性能指标应满足 ＪＢ ／ Ｔ ９２４８ 规定的要求。

４１０ 水质自动采样器

４１０ １ 采样方式：蠕动泵法、真空泵法。

４１０ ２ 工作温度： － １０ ～ ６０℃。
４１０ ３ 基本功能要求

吸水高度应大于 ５ ｍ。
外壳防护应达到 ＩＰ ６７。
采样量重复性应不大于 ± ５ ｍｌ 或平均容积的 ± ５％。
应具备采样管空气反吹及采样前预置换功能。

应具备控制器自诊断功能，能自动测试随机存储器、只读存储器、泵、显示面板和分配器。

应具备可按时间、流量、外接信号设置触发采样的功能。

应具备泵管更换指示报警功能。

应具有样品低温保存功能。

４１１ 数据采集传输仪

４１１ １ 通信协议

应符合 ＨＪ ／ Ｔ ２１２ 规定的要求。
４１１ ２ 工作温度和湿度
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０ ～ ５０℃，０％ ～ ９５％相对湿度（不结露）。
４１１ ３ 备用电源

应配置备用电源（如不间断电源 ＵＰＳ 或电池），在断电时数据采集传输仪可继续工作 ６ ｈ 以上。
４１１ ４ 数据存储

采集数据的存储格式应为常用的格式，如 ＴＸＴ 文件、ＣＳＶ 文件或数据库等格式，如果使用加
密文件的专用格式，应公开其格式并提供读取数据的方法和软件。

在存储水质测定数据时，应包括该数据的采集时间和对应的样品采集时间，同时存储该数据

的标记、标注信息（如电源故障、校准、设备维护、仪器故障、正常等），并向上位机发送上述三

类数据。

数据储存容量大小应满足：当所有的数据输入端口全部使用时保存不少于 １２ 个月（按每分钟记录
一组数据计算）的历史数据（包括监测数据和报警等信息），并且不小于 ６４ 兆 ｂｙｔｅｓ。

数据采集传输仪存储的数据可以在需要时方便地提取，并可以在通用的计算机中读出。

４１１ ５ 模拟量输入

电流输入：４ ～ ２０ ｍＡ，光电隔离，输入阻抗≤２５０Ω。
电压输入：０ ～ １０ Ｖ，光电隔离，输入阻抗 ＞ １０ ＭΩ。
模拟量输入通道数应为 ８ 路及以上，Ａ ／ Ｄ转换分辨率应至少为 １２ 位或以上。

４１１ ６ 数字量输入

数字量输入通道数应为 ８ 路及以上，光电隔离。
４１１ ７ 继电器输出：通道数应为 ４ 路及以上，触点容量为 ＡＣ ２５０ Ｖ、１ Ａ。
４１１ ８ 上述输入、输出端口应各有不少于 ２ 路冗余作为备用端口。
４１１ ９ 通信串行接口：１ 路 ＲＳ４８５ 和 ２ 路及以上 ＲＳ２３２，并有 １ 路 ＲＳ４８５ 和 ２ 路 ＲＳ２３２ 备用。
４１１ １０ 内部时钟

应有独立电池供电。

走时误差优于 ± ０ ５ ｓ ／ ２４ ｈ。
４１１ １１ 通信波特率

３００ ／ ６００ ／ １２００ ／ ２４００ ／ ４８００ ／ ９６００ ／ １９２００ ｂｐｓ，可用软件调节设置。
４１１ １２ 人机界面

宜达到或优于以下要求：

２５ ４ ｃｍ（１０ ｉｎ）及以上 ＴＦＴ液晶显示器；
具有键盘输入功能（当使用触摸屏时，可省去）。

４１１ １３ 数据采集传输仪平均无故障连续运行时间应不小于 １７ ０００ ｈ。
４１１ １４ 基本功能要求

４１１ １４ １ 能实时采集水污染源在线监测仪器及辅助设备的输出数据。

４１１ １４ ２ 能对采集的数据进行处理、存储和显示，适合模拟信号、数字信号等多种信号输入方

式，兼容多种水污染源在线监测仪器的通信协议。

４１１ １４ ３ 应能够设置三级系统登录密码及相应的操作权限。

４１１ １４ ４ 能对所存储数据进行分析、统计和检索，并以图表的方式表示出来。

４１１ １４ ５ 应具有数据处理参数远程设置功能，例如：可以通过上位机设定或修改采样数据的量

程，监测参数报警值的上、下限等。

４１１ １４ ６ 应具有数据打包和远程通信功能。

４１１ １４ ７ 应具有多种远程通信方式，例如：定时通信方式、随机通信方式、实时通信方式、直接

通信方式等。

４１１ １４ ８ 低功耗和交直流两用。
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４１１ １４ ９ 应具有自检和故障自动恢复功能。

４１１ １４ １０ 上位机可通过数据采集传输仪进行远程遥控，启动现场水污染源在线监测仪器按照要

求进行工作。

４１１ １４ １１ 能运行相应程序，控制水污染源在线监测仪器及辅助设备按预定要求进行工作。

４１１ １４ １２ 瞬时流量采集精度（用引用误差表示）应优于 ± ０ １％，采集的累积流量数据应与流量计
中的累积流量数据一致。

４１１ １４ １３ 在恶劣的工作环境条件下，如当监测站房内有腐蚀性气体存在、房内气温较高时等，

数据采集传输仪仍可稳定运行。

４１１ １４ １４ 具有断电数据保护功能。

４１１ １４ １５ 实时监视水污染源在线监测仪器工作状况，当其出现故障时，重启该仪器，重启失败

时即时报告故障信息。

４１１ １４ １６ 当水质参数超标时，在发出报警的同时启动水质自动采样器采集超标水样。

５ 监测站房与仪器设备安装技术要求

５１ 企业排放口设置

５１  １ 排放口应满足环境保护部门规定的排放口规范化设置要求。

５１  ２ 排放口的设置应能满足安装污水水量自动计量装置、采样取水系统的要求。

５１  ３ 排放口的采样点应能设置水质自动采样器。

５２ 监测站房

５２  １ 新建监测站房面积应不小于 ７ ｍ２。监测站房应尽量靠近采样点，与采样点的距离不宜大于
５０ ｍ。监测站房应做到专室专用。
５２  ２ 监测站房应密闭，安装空调，保证室内清洁，环境温度、相对湿度和大气压等应符合

ＺＢＹ １２０的要求。
５２  ３ 监测站房内应有安全合格的配电设备，能提供足够的电力负荷，不小于 ５ ｋＷ。站房内应配
置稳压电源。

５２  ４ 监测站房内应有合格的给、排水设施，应使用自来水清洗仪器及有关装置。

５２  ５ 监测站房应有完善规范的接地装置和避雷措施、防盗和防止人为破坏的设施。

５２  ６ 监测站房如采用彩钢夹芯板搭建，应符合相关临时性建（构）筑物设计和建造要求。

５２  ７ 监测站房内应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等。

５２  ８ 监测站房不能位于通信盲区。

５２  ９ 监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响。

５３ 采样取水系统安装要求

５３  １ 采样取水系统应保证采集有代表性的水样，并保证将水样无变质地输送至监测站房供水质自

动分析仪取样分析或采样器采样保存。

５３  ２ 采样取水系统应尽量设在废水排放堰槽取水口头部的流路中央，采水的前端设在水流下游的

方向，减少采水部前端的堵塞。测量合流排水时，在合流后充分混合的场所采水。采样取水系统宜设

置成可随水面的涨落而上下移动的形式。应同时设置人工采样口，以便进行比对试验。

５３  ３ 采样取水系统的构造应有必要的防冻和防腐设施。

５３  ４ 采样取水管材料应对所监测项目没有干扰，并且耐腐蚀。取水管应能保证水质自动分析仪所

需的流量。采样管路应采用优质的硬质 ＰＶＣ或 ＰＰＲ管材，严禁使用软管做采样管。
５３  ５ 采样泵应根据采样流量、采样取水系统的水头损失及水位差合理选择。取水采样泵应对水质

参数没有影响，并且使用寿命长、易维护。采样取水系统的安装应便于采样泵的安置及维护。

５３  ６ 采样取水系统宜设有过滤设施，防止杂物和粗颗粒悬浮物损坏采样泵。
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５３  ７ 氨氮水质自动分析仪采样取水系统的管路设计应具有自动清洗功能，宜采用加臭氧、二氧化

氯或加氯等冲洗方式。应尽量缩短采样取水系统与氨氮水质自动分析仪之间输送管路的长度。

５４ 现场水质自动分析仪安装要求

５４  １ 现场水质自动分析仪应落地或壁挂式安装，有必要的防震措施，保证设备安装牢固稳定。在

仪器周围应留有足够空间，方便仪器维护。此处未提及的要求参照仪器相应说明书内容，现场水质自

动分析仪的安装还应满足 ＧＢ ５００９３ 的相关要求。
５４  ２ 安装高温加热装置的现场水质自动分析仪，应避开可燃物和严禁烟火的场所。

５４  ３ 现场水质自动分析仪与数据采集传输仪的电缆连接应可靠稳定，并尽量缩短信号传输距离，

减少信号损失。

５４  ４ 各种电缆和管路应加保护管铺于地下或空中架设，空中架设的电缆应附着在牢固的桥架上，

并在电缆和管路以及电缆和管路的两端做上明显标识。电缆线路的施工还应满足 ＧＢ ５０１６８ 的相关要
求。

５４  ５ 现场水质自动分析仪工作所必需的高压气体钢瓶，应稳固固定在监测站房的墙上，防止钢瓶

跌倒。

５４  ６ 必要时（如南方的雷电多发区），仪器和电源也应设置防雷设施。

６ 调试

６１ 在现场完成水污染源在线监测仪器的安装、初试后，对在线监测仪器进行调试，调试连续运行

时间不少于 ７２ ｈ。
６２ 每天进行零点校准和量程校准检查，当累积漂移超过规定指标时，应对在线监测仪器进行调

整。

６３ 因排放源故障或在线监测系统故障造成调试中断，在排放源或在线监测系统恢复正常后，重新

开始调试，调试连续运行时间不少于 ７２ ｈ。
６４ 编制水污染源在线监测仪器调试期间的零点漂移和量程漂移测试报告。

７ 试运行

７１ 试运行期间水污染源在线监测仪器应连续正常运行 ６０ ｄ。
７２ 可设定任一时间（时间间隔为 ２４ ｈ），由水污染源在线监测系统自动调节零点和校准量程值。
７３ 因排放源故障或在线监测系统故障等造成运行中断，在排放源或在线监测系统恢复正常后，重

新开始试运行。

７４ 如果使用总有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪或紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪，试运行期间
应完成总有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪或紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪与 ＣＯＤＣｒ转换系数的校
准。

７５ 水污染源在线监测仪器的平均无故障连续运行时间应满足：化学需氧量（ＣＯＤＣｒ）水质在线自动
监测仪不小于 ３６０ ｈ ／次；总有机碳（ＴＯＣ）水质自动分析仪、紫外（ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪、ｐＨ水
质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪和总磷水质自动分析仪不小于 ７２０ ｈ ／次。
７６ 数据采集传输仪已经和水污染源在线监测仪器正确连接，并开始向上位机发送数据。

７７ 编制化学需氧量（ＣＯＤＣｒ）水质在线自动监测仪、总有机碳（ＴＯＣ）水质自动分析仪、紫外（ＵＶ）
吸收水质自动在线监测仪、ｐＨ 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪和总磷水质自动分析仪等水
污染源在线监测仪器的零点漂移、量程漂移和重复性的测试报告，以及 ＣＯＤＣｒ转换系数的校准报
告。

水污染源在线监测仪器的零点漂移、量程漂移、重复性和平均无故障连续运行时间等性能指标与

试验方法见表 ２。
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表 ２ 水污染源在线监测仪器零点漂移、量程漂移、重复性和平均无故障连续运行时间性能指标

仪器类型 项 目 性能指标 试验方法

化学需氧量（ＣＯＤＣｒ）

水质在线自动监测仪

重复性 ± １０％ ＨＢＣ ６—２００１，第 ８ ４ １ 条

零点漂移 ± ５ ｍｇ ／ Ｌ ＨＢＣ ６—２００１，第 ８ ４ ２ 条

量程漂移 ± １０％ ＨＢＣ ６—２００１，第 ８ ４ ３ 条

平均无故障连续运行时间 ≥３６０ ｈ ／次 ＨＢＣ ６—２００１，第 ８ ４ ６ 条

总有机碳（ＴＯＣ）水质

自动分析仪

重复性 ± ５％ ＨＪ ／ Ｔ １０４—２００３，第 ９ ４ １ 条

零点漂移 ± ５％ ＨＪ ／ Ｔ １０４—２００３，第 ９ ４ ２ 条

量程漂移 ± ５％ ＨＪ ／ Ｔ １０４—２００３，第 ９ ４ ３ 条

平均无故障连续运行时间 ≥７２０ ｈ ／次 ＨＪ ／ Ｔ １０４—２００３，第 ９ ４ ６ 条

紫外（ＵＶ）吸收水质自动

在线监测仪

重复性 量程的 ± ２％以内 ＨＪ ／ Ｔ １９１—２００５，第 ７ ４ １ 条

零点漂移 量程的 ± ２％以内 ＨＪ ／ Ｔ １９１—２００５，第 ７ ４ ２ 条

量程漂移 量程的 ± ２％以内 ＨＪ ／ Ｔ １９１—２００５，第 ７ ４ ３ 条

平均无故障连续运行时间 ≥７２０ ｈ ／次 ＨＪ ／ Ｔ １９１—２００５，第 ７ ４ ５ 条

氨氮水质自

动分析仪

电极法

光度法

重现性 ± ５％ ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３，第 ８ ４ １ 条

零点漂移 ± ５％ ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３，第 ８ ４ ２ 条

量程漂移 ± ５％ ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３，第 ８ ４ ３ 条

平均无故障连续运行时间 ≥７２０ ｈ ／次 ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３，第 ８ ４ ６ 条

重现性 ± １０％ ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３，第 ８ ５ １ 条

零点漂移 ± ５％ ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３，第 ８ ５ ２ 条

量程漂移 ± １０％ ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３，第 ８ ５ ３ 条

平均无故障连续运行时间 ≥７２０ ｈ ／次 ＨＪ ／ Ｔ １０１—２００３，第 ８ ５ ６ 条

总磷水质自动分析仪

重现性 ± １０％ ＨＪ ／ Ｔ １０３—２００３，第 ８ ４ １ 条

零点漂移 ± ５％ ＨＪ ／ Ｔ １０３—２００３，第 ８ ４ ２ 条

量程漂移 ± １０％ ＨＪ ／ Ｔ １０３—２００３ ，第 ８ ４ ３ 条

平均无故障连续运行时间 ≥７２０ ｈ ／次 ＨＪ ／ Ｔ １０３—２００３，第 ８ ４ ５ 条

ｐＨ水质自动分析仪

重现性 ± ０ １ ｐＨ ＨＪ ／ Ｔ ９６—２００３，第 ８ ３ １ 条

漂 移 ± ０ １ ｐＨ
ＨＪ ／ Ｔ ９６—２００３，第 ８ ３ １ 条，
第 ８ ３ ２ 条，第 ８ ３ ３ 条

平均无故障连续运行时间 ≥７２０ ｈ ／次 ＨＪ ／ Ｔ ９６—２００３，第 ８ ３ ７ 条

９

ＨＪ ／ Ｔ ３５３ ２００７
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